SODERTORNY INKOM SFV

MILJO- & HALSO

SKYDDSFORBUNT 2012 -\~ 0§
Fo Nord-Ost
Handliggare: Uppsala

Eva Baggstrom
Tel: 08-606 93 04

e 93 4511

BESLUT
Datum: 2012-10-04
Dnr: 2012-3901-1

Sid 1 (3)

Statens Fastighetsverk Fo Nordost
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751 05 751 05
inskickat uii diariet

2012 -10- 08

FASTSTALLANDE AV PROVTAGNINGSPROGRAM

Verksamhetsutovare:
Organisations-/personnummert:
Dricksvattenanliggningens namn:
Dricksvattenanliggningens adress/ plats:
Fastighetsbeteckning, kommunkod:

Statens Fastighetsverk Fo Nordost
2021004474

Norrhamns dricksvattenanliggning
Norrhamn, Nynashamn

Landsort 1:1, N

Beslut

Sodertorns miljo- och hilsoskyddsforbund faststaller Statens Fastighetsverk Fo
Nordosts forslag till provtagningsprogram for Notrhamns dricksvattenanliggnings
vattenverk. Foljande provtagningspunkter och frekvenser for regelbundna
undersokningar av dricksvattenkvalitén faststalls. Géller fram till nista inspektion
fram som sker i april 2013.

1. provtagningspunkt
Vid pumphuset.
Utgdende 1 kran: varierande

2. provtagningsfrekvens utgiende dricksvatten
Mikrobiologiska parametrar 4 prov fram till april 2013
Kemiska parametrar 2 prov fram till april 2013

3. provtagningsfrekvens dricksvatten hos anvindaren (ledningsnitet)
Mikrobiologiska parametrar 2 prov pet ér fram till april 2012
Kemiska parametrar 1 prov fram till april 2013

- Utvidgad kontroll 1 st fram till april 2012.

Beslutet ar fattat med stod av:
" 10, 11 & 12 §§ Livsmedelsverkets foreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30).
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Bakgrund

Till Sodertorns miljo- och hilsoskyddsforbund har Statens Fastighetsverk Fo Nordost
den 26 september 2012 muntligen limnat information som gav ett forslag till
kontrollprogram for dricksvattenanliggningen vid Norrhamns dricksvattenanliggning.

Brunnen ir en grundvattentikt med ytvattenpaverkan.

Beslutsmotivering

Sodertorns miljo- och halsoskyddsforbund har granskat forslaget till kontrollprogram
for dricksvattenanliggningen vid Notthamns dricksvattenanliggning och bedémer att
det uppfyller kraven i Livsmedelsverkets foreskrifter om dricksvatten.

Verksamheter som omfattas av livsmedelsforeskrifter om dricksvatten ska ha
egenkontrollprogram.

Information
Agare/innehavare ir enligt lag skyldig att halla sig underrittad om gallande lagstiftning.
Information finns pa Livsmedelsverkets hemsida, www.slv.se.

Andring av verksamheten/dricksvattenanlaggningen som dgarbyte, utokning eller
forindring av verksamheten, tillbyggnad etc. ska anmilas till Sodertérns miljé- och
halsoskyddsforbund.

Eva Baggstrom
Miljoinspektor



Hur du 6verklagar beslutet

At du missnéjd med detta beslut kan du 6verklaga det hos linsstyrelsen. Ftt
overklagande maste goras skriftligen. Ange att det 4t ett éverklagande till
linsstyrelsen. OBS ! 6verklagan ska du limna in eller skicka till S6dertorns
milj6- och hilsoskyddsforbund, Haninge kommun, 136 81 HANINGE.
Det ger Forbundet en mdojlighet att eventuellt ompréva beslutet. Overklagan
ska ha inkommit till Férbundet senast tre veckor frin den dag di du fick del
av beslutet.

Nar du skriver och 6verklagar ska du tala om:
- vilket beslut det dr som du 6verklagar.

- varfor du anser att beslutet ir oriktigt.

- vilken 4ndring i beslutet som du vill ha.

Bifoga girna en kopia av beslutet. Uppge ditt namn, personnummer/

organisationsnummer, adress och telefonnummer samt underteckna skrivelsen.

Behover du fler upplysningar om hur man 6verklagar kan du vinda dig till
forbundet pa telefonnummer 08-606 93 00 eller till aktuell handlaggare.
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Dne223-4s/12
Statens Fastighetsverk Fo Nordost

Box 254
751 05 751 05

INKOM SFV
2012 -10- g g

Fo Nord-0st
Uppsala

REGISTRERING AV DRICKSVATTENANLAGGNING

Verksamhetsutovare:
Organisations-/personnummert:
Dricksvattenanliggningens namn:
Dricksvattenanliggningens adress/plats:
Fastighetsbeteckning, kommunkod:

Beslut

Statens Fastighetsverk Fo Nordost
2021004474

Norrhamns dricksvattenanliggning
Norrhamn, Nynashamn

Landsort 1:1, N

Soédertorns milj6- och hilsoskyddsforbund registrerar Statens Fastighetsverk Fo
Nordost’s livsmedelsanliggning, org.nr 2021004474, Notrthamns
Dricksvattenanliggning samt beslutar att ta ut en avgift pa 810 kronor for handliggning

av darendet. Faktura skickas separat.

Beslutet ar fattat med stod av:

. Artikel 6.2 férordning (EG) nr 852/2004.

" 23 § livsmedelsforordningen (2006:813).

= Sédertorns miljé- och hilsoskyddsforbunds taxa »Taxa enligt livsmedelslagen”.

Bakgrund

Den 26 september 2012 tog Sédertorns miljo- och hilsoskyddsférbund emot
information gillande anmilan om registrering frin Statens Fastighetsverk Fo Nordost
gillande livsmedelsanliggningen Norrhamns Dricksvattenanliggning.

For handliaggning av drendet tar forbundet ut avgift per timme nedlagd tid enligt
forbundets taxa. Forbundet har lagt ned totalt 1 timmar i drendet for granskning av
handlingar, registrering samt forfattande av beslut.

Beslutsmotivering

Sodertorns miljo- och hilsoskyddsforbund bedomer att anmilan ar komplett och att

den kan godtas.

Sodertorns miljo- och hilsoskyddsforbund har lagt ner tid f6r handliggning av arendet.
Den totala kostnaden fér forbundet for handliggning av drendet uppgar till 810 kronor.

BESOKSADRESS
POSTADRESS

TEL 08-606 93 00
FAX 08-606 93 01

Rudsjéterrassen 5
136 81 HANINGE

miljokontoret@smohf.se ORG NR 222 000-2444
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Information
Agare /innehavare ar enligt lag skyldig att halla sig underrittad om gillande lagstiftning.
Information finns pa livsmedelsverkets hemsida, www.slv.se.

Andung av yetksamheten/livsmedelsiokalen] sisom dgarbyte, utokning av
verksamheten, fomndnngqi 1 soltlmentet tillbyggnad etc. ska anmilas till Sédertorns
milj6- och hilsoskyddsférbund.

Riskklassning av livsmedelsanliggningen och faststillande av atlig kontrollavgift sker i
separat beslut.

Eva Baggsttom
Miljoinspektor

Hur du 6verklagar beslutet

Ar du missnojd med detta beslut kan du 6verklaga det hos linsstyrelsen. Ett
overklagande maste goras skriftligen. Ange att det 4r ett 6verklagande till
lansstyrelsen. OBS ! 6verklagan ska du limna in eller skicka till Sodertrns
milj6- och hilsoskyddsférbund, Haninge kommun, 136 81 HANINGE.
Det ger Forbundet en méjlighet att eventuellt omprova beslutet. Overklagan
ska ha inkommit till Férbundet senast tre veckor frin den dag da du fick del
av beslutet.

Nar du skriver och 6verklagar ska du tala om:
- vilket beslut det dr som du 6verklagar.

- varfor du anser att beslutet ir oriktigt.

- vilken dndring i beslutet som du vill ha.

Bifoga girna en kopia av beslutet. Uppge ditt namn, personnummer/
organisationsnummer, adress och telefonnummer samt underteckna skrivelsen.
Behover du fler upplysningar om hur man éverklagar kan du vinda dig till
forbundet pa telefonnummer 08-606 93 00 eller till aktuell handlaggare.
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INKOM SFV
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Fo Nord-Ost
Uppsala

Inskickat till diariet
2012 -10- 08

RISKKLASSIFICERING OCH FASTSTALLANDE AV ARLIG

KONTROLLTID

Verksamhetsutovare: Statens Fastighetsverk Fo Nordost
Otganisations-/petsonnummer: 2021004474
Dricksvattenanliggningens namn: Notrrhamns dricksvattenanliggning
Dricksvattenanliggningens adress/plats: Norrhamn, Nyndshamn
Fastighetsbeteckning, kommunkod: Landsort 1:1, N

Beslut

Sodertérns miljo- och halsoskyddsforbund faststiller att ovanstiende
dricksvattenanldggning riskklassas i grupp 7, erfarenhetsklass B med en érlig kontrolltid
pa 2 timmat.

Det innebir att den arliga kontrollavgiften for er dricksvattenanliggning for narvarande
ir 1620 kronot. Debitering av atlig kontrollavgift sker fran 2012.

Beslutet édr fattat med stod av:

. 23 § SFS 2006:813

" Artikel 3.1 i forordningen (EG) nr 882/2004

= Artikel 26 — 29 i forordningen (EG) nr 882/2004

. 6 § SES 2006:1166

- Sodertorns miljo- och halsoskyddsforbunds taxa ”Taxa enligt livsmedelslagen”

N Livsmedelsverkets vigledning ”Riskklassificering av livsmedelsanlaggningar och
berikning av arliga kontrollavgifter”.

Bakgrund

Statens Fastighetsverk Fo Nordost har vid en inspektion den 26 september kommit in
med undetlag for riskklassificering och berikning av érlig kontrolltid f6r Norra hamnens
dricksvattenanliggning. Det dr en separat grundvattenbrunn med péverkan frin
ytvatten, koliforma bakterier ar pavisade. Den forsorjer en offentlig verksamhet och ska
darfor registreras och riskklassas separat.

Dricksvattenanliggningar riskklassas utifran den verksamhet respektive anliggning héller
tenanliggning tiftin den ves peltive anliggning hil
pa med (risk, produktionens stotlek/distribuerat dricksvatten m” per ar, dricksvatten till
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kinslig konsumentgrupp etc.) Forsta gingen en anliggning riskklassas placeras den i
erfarenhetsklass B. Riskklassificeringen ger det antalet timmar som kontrollen beraknas
ta pa anliggningen.

Den arliga kontrollavgiften som varje livsmedelsanliggning ska debiteras bestar av
antalet kontrolltimmar ginger faststilld timavgift.

Beroende pa hur anliggningens egenkontroll fungerar pa sikt kan Sédertérns miljé- och
hilsoskyddsforbund gora bedomningen att erfarenhetsklassen kan andras. Anlaggningar
med en fungerande egenkontroll kan placeras i klass A och anldggningar med bristande

egenkontroll kan placeras 1 klass C eller D.

Beslutsmotivering
Sodertorns miljo- och hilsoskyddsférbund har riskklassificerat Statens Fastighetsverk
Fo Nordost enligt foljande:

Mellantisk: 35 poing

Ytterst liten: 10 poing

Ej kanslig _ 0 poiing
4§ poing
us

Riskklass 7 (35-50)poing

Erfarenhetsklass B

Riskklass 7, erfarenhetsklass B ger en kontrolltid pa 2 timmat.
Kontrollavgift: 2 timmar x for narvarande 810 kronor = 2060 kronor.

Information
Agare /innehavare ar enligt lag skyldig att halla sig underrittad om gillande lagstiftning.
Information finns pa Livsmedelsverkets hemsida www.slv.se.

Andring av verksamheten/dricksvattenanliggningen som 4garbyte, utokning eller
forindring av verksamheten, tillbygenad etc. ska anmilas till S6dertorns miljé- och
halsoskyddsforbund.

Ett nytt riskklassningssystem kommer att inforas fr o m 2012, vilket kan innebéra
forindring 1 den arliga kontrollavgiften for din verksamhet.

Eva Baggstrom
Miljoinspektor



Hur du 6verklagar beslutet

Ar du missnojd med detta beslut kan du 6verklaga det hos linsstyrelsen. Ett
overklagande miste goras skriftligen. Ange att det ér ett verklagande till
linsstyrelsen. OBS ! 6verklagan ska du limna in eller skicka till S6dert6rns
miljo- och hilsoskyddsforbund, Haninge kommun, 136 81 HANINGE.
Det ger Forbundet en mojlighet att eventuellt omprova beslutet. C)\rerl(lagan
ska ha inkommit till Férbundet senast tre veckor frin den dag da du fick del
av beslutet.

Nir du skriver och 6verklagar ska du tala om:
- vilket beslut det dr som du 6verklagar.

- varfor du anser att beslutet ir oriktigt.

- vilken dndring i beslutet som du vill ha.

Bifoga girna en kopia av beslutet. Uppge ditt namn, personnummetr/

organisationsnummer, adress och telefonnummer samt underteckna skrivelsen.

Behover du fler upplysningar om hur man 6verklagar kan du vinda dig till
forbundet pa telefonnummer 08-606 93 00 eller till aktuell handlaggare.

Sid 3 (3)
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~ MILJO- & HALSO- Datum: 2012-09-27
SKYDDSFORBUND Dni: 2012-3899-1
Handliaggare: Eva Baggstrom Statens Fastighetsverk Fo Nordost
Tel: 08-606 93 04 4. BOX 254
inskickat till diariet o5 751 o INKOM SFV
201 -10- 08 2012 -10- 08
) Fo Nord-Ost
Inspektionsrapport Uppsala
Verksamhetsutdvare: Norra hamnens dricksvattenanléggning

Deltagare vid inspektion: | Thomas Johansson
Eva Baggstrom

Vattenanalyser visar koliforma bakterier fran flera analyser. Tidigare
gick far och betade runt brunnen som ligger pa bland annat
berggrund, hillar. Anledningen kan vara att farspillning rann ner i
brunnen, eller annat vatten fran ytan.

Flera analyser ska goras, se bifogat provtagningsprogram och om
koliforma bakterier pa visas i kommande analyser i mer 4n 10
mg/100. Om analyser fortsitter visa héga koliforma virden si bor
beredning Gvervigas sa att vattnet far en bra hygienisk kvalitet.
Kontakta firma angaende atgirder.

En uppfoljande kontroll kommer att géras i april 2013. Fram till dess
vill vi att ni skickar in analysrapporter som gors till Sodertérns miljo-
och hilsoskyddsférbund.

Information om dricksvattenkvaliteten finns pa hemsidan. Det kan
dock vara aktuellt att sidtta upp information pa anslagstavla vid
hamnen eftersom batdgare oftast inte kidnner till hemsidan.

Lapp i hamnen eller kranen 4r exempel pa hur information angaende
eventuella dricksvattenproblem kan kommuniceras.

Labb har tidigare skickat analysrapporter utan bedémning, detta ska
vara atgirdat nu, men det ir viktigt att man kontrollerar att en
bedémning gors enligt LIVFS 2001:30 OCH att ni ber labbet ringa till
er vid otjanligt resultat s snabbt som mdijligt sa att ni kan informera
snabbt och undvika eventuell sjukdom.

BESOKSADRESS Rudsjéterrassen 5 TEL 08-606 93 00 miljokontoret@smohf.se ORG NR 222 000-2444
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Kontrollomrade

Avvikelse
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Kommentar

1. Anlédggningens utformning generelit. OBS! Vattenanalyser visar koliforma
Uppfyller anldggningen krav enligt SLVFS bakterier frén flera analyser.
2001: 30, tex har man tillrdckligt antal Tidigare gick fér och betade runt
mikrobiologiska barridrer, har man kontroll pa brunnen som ligger pé bland
att vattnet inte kan kontamineras i annat berggrund, héllar.
distributionsnditet Anledningen kan vara att
farspillning rann ner i brunnen.
Flera analyser ska goras och om
koliforma bakterier pé visas i
mer dn 10 mg/100 ml s& &r det
dags att vidta atgérder, ev
klorering av brunn, hor med
firma angéende ev atgirder, och
sedan analys igen. Om analyser
fortsitter visa hoga koliforma
virden sd bor beredning
Overvégas s att vattnet far en
bra hygienisk kvalitet.
2. Driftansvarig person finns tillgiinglig OK Thomas Johansson &r
Om ¢j dygnetruntbemanning, hur uppfylls driftsansvarig och ytterligare en
krav? person som bor fast pd on finns
att kontakta.
3. Beskrivning av vattenverket OK Pumphus med hydrofor. Ingen
Tex, produktionsvolym, beredning. Instruktion f6r pump
vattentdkter/skyddsomraden, ritning over finns i pumphus.
anldaggningen, flodesschema,
beredningsmetoder, kemikalieforteckning,
barridgrer
4. Driftinstruktioner OK Se ovan
Ska finnas pa plats. Tex tekniska
instruktionsanvisningar, arbetsbeskrivning,
ansvarsfordelning, doseringsanvisningar,
larmgranser, atgdrder vid drifistorningar,
skydds- och sdkerhetsinstruktioner
5. Rutin for utbildning OK Ja
Vet personal hur anliggningen fungerar och
vad som kan ga fel i olika situationer. Vet
personalen vilka rutiner som ingdr i
egenkontrollen.
6. Rutin for personlig hygien OK Ja, kunskap finns. Slutet system
Personer som jobbar med vatten mdste vara ingen kontakt med vatten
firiska. Viktigt att ta hénsyn till arbetsuppgifter, forekommer normalt.
tex byta kldder/handtvitt vid byte till rena
arb.uppg, olika verktyg for rena/smutsiga
arbetsuppgifier, rutin vid provtagning
7. Rutin for kontroll av ravatten OK Brunnsvatten=ravatten=utgaende
Hur ofta analyseras ravatten och vad gér man vatten
med resultaten.
8. Rutiner for ordning/separering, OK

renhallning, underhall, skétsel av inredning och
utrustning

Finns rutiner for att gora detta systematiskt och
regelbundet, dven svaratkomliga ytor, UV-
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lampa, reservoarer. Hur sker
mottagning/kontroll av process kemikalier.
Kemikalier ska inte forvaras sa att risk finns att
de kommer i kontakt med fardigt dricksvatten.
Dokumentation av rengoring, underhallsbehov.

9. Rutiner for skadedjur OK Slutet system ingen ingéng for
Hur sker skadedjurskontroll. Vad gors om ev skadeddjur.

tecken pa skadedjur upptdcks.

10. Rutin for regelbundna foreskrivna Provtagningsprogram kommer
undersokningar att skickas med. Se detta.

Var ska prov tas, normal/utvidgad kontroll hos

anvindare, fiekvens.

11. Rutiner for processovervakning Ej aktuellt

Viktigt vid beredningssteg. Olika rutiner for
olika metoder. Det ska alltid finnas rutin for
atgdrder vid larm. Det ska finnas en kontroll av
beredningens/desinfektionens effektivitet (oftast
larm) och dven att den kontrollen mditer det
som den dr avsedd for. Framgar larmpunkter i
beskrivningen, finns rutin for skotsel av
givarna. Kontrolleras larmfunktionen
regelbundet

12. Larmgrinser, larmfunktion UV

Rutin for rengoring, underhall, Har man
kontroll pa intensiteten, foljs tillverkarens
anvisningar.

Ndr utlbses larmet, lampan slocknar, lag
intensitet, drifttid, hogt vattenflode. UV-larm
ska mdita stralningsintensitet, inte bara om
lampan slocknar

Ej aktuellt

13. Larmgrinser, larmfunktion klor
Larmnivder bor vara: lag 0,10 mg/l, hég 0,4
mg/l, da fungerar det som en mikrobiologisk
barridr, men dr inte for mycket.

Ej aktuellt

14. Larmgriinser, larmfunktion pH
Alkaliska massor med “natursten” kalk XXX
inget larm behovs, endast pH-mdtning vid
pafylinad av massa, bor dokumenteras.
Alkaliska massor med magnesiumYYYY, larm
behovs, pH kan variera mycket.

Ej aktuellt

15. Rutin for turbiditet

Krav om ravatten dr ytvatten filter for
avskiljning av turb finns. Larmgrdns ska
Saststillas av veksamhetsutovaren eftersom den
kan variera mycket. Bor ligga ldgre dn
gransvdrdet

Ej aktuellt

16. Rutin for membranfilter

Anvéinds ofta for avsaltning, rutin for hur filtret
ska skotas ska finnas, rening,
beldggningshdmmare m.m

Ej aktuellt

17. Rutin for hantering av onormala
forindringar i antalet mikroorg 22° C och
turbiditet

Ska innehdlla vilka atgdrder som ska vidtas

Ej kontrollerat

18. Dokumentation av dricksvattnets kvalitet
Ska finnas, helst ldttillgdnglig vid inspektion

OK

Finns samlat och dverskadligt.

19. Rutin for orsaksutredning,
undersokningar pa forekommen anledning,
vid konsumentklagomal

Ej kontrollerat
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Ska dokumenteras och arkiveras och kunna
het.

20. Rutin for information om
dricksvattenkvaliteten
Konsumenter ska kunna fa veta hur
vattenkvaliteten dr

| OBS

Finns pa hemsidan. Det kan
dock vara aktuellt att sétta upp

information pé anslagstavla vid
hamnen eftersom batégare inte

kollar hemsidan.

21. Rutin for information till konsumenter
vid problem

Hur nar man ut till alla konsumenter.
Telefonlista och lista med berérda personer bor
finnas

Ej kontrollerat

Lapp i hamnen eller kranen &r
exempel pa hur information ang
dricksvattenproblem kan
kommuniceras.

22. Rutin for rapportering fran lab. till
verksamhetsutvare

Ska dven innehalla rutin for rapportering frén
lab. till kontrollmyndighet om resultat inte
uppfyller krav enligt SLVFS 2001:30

OBS

Labb har tidigare skickat
analysrapporter utan bedomning,
detta ska vara dtgérdat nu, men
det &r viktigt att man kontrollerar
att en bedéming gores enligt
LIVFS 2001:30 OCH att ni ber
labbet ringa till er vid otjénligt
resultat s& snabbt som mojligt

23. Rutin for informationsutbyte mellan
verksamhetsutévare och myndighet

Hur ska man pa snabbaste vis meddela
myndigheten om vattenkvaliteten dr sa ddlig att
det finns fara for ménniskors hilsa.

Kopia skickas till SMOHF vid
otjdnligt resultat.

M \SB N 8@6(/61@/



